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.~ RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Calcolo delle acque nere provenienti dall'immaobile sito nel Comune di
CIVITAVECCHIA, complesso parrocchiale Sant'Agostino Via Ugo Fontanatetta snc
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1l sottoscritto Architetto Mauro Angeletti, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Roma al
n. 16437, con studio in Roma, via A. Usodimare n.46, per incarico ricevuto dalla "DIOCESI DI
CIVITAVECCHIA", in qualita di proprietaria dell'immobile di cui in oggetto, redige la presente
relazione tecnica per l'autorizzazione all'allaccio nella pubblica fognatura.
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Per la costruzione dell'impianto fognario saranno adottati:

a) per le canalizzazioni:
tubi in PVC UNI EN 1401/1 classe SN4 diametro fino a @ 200 e @ 315 per |'allaccio del fognolo (i
privato alla dorsale pubblica, con pendenza compresa tra lo 0.85 % e il 2 %.

per i pozzetti: !

b1} al limite della proprieta & predisposto un pozzetto ispezionabile e sifonato realizzato con
prefabbricati di cemento retinato di sezione circa cm 80x80 e pozzetto d'ispezione per il _
dispositivo di ritegno realizzato con prefabbricati di cemento retinato di sezione non inferiore a cm |
80x80. |
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b2} lungo il percorso saranno posati pozzetti di collegamento in c.l.s. di sezione cm 60x60.
POST OPERAM - PIANTA PIANO TERRA

Scala 1:200

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 7 |

L'immobile & costituito da pili fabbricati, tre esistenti ed un corpo di fabbrica da realizzare ed |

oggetto di conferenza dei servizi, distinto in catasto al foglio 3, part.lle da 1062 a 1071 e 1075, _

1082, 1083,

Il fabbricato, destinato a complesso parrocchiale, & composto da n. 12 blocchi servizi con n. 26 WC, |

I cui reflui esiteranno nella pubblica fognatura. _
_

Area complessiva da scolare = 2146 mg
Superficie impermeabile = 2670 mq
Superficie permeabile = 1157mq

CALCOLO VASCA DI PRIMA PIOGGIA

Vpp= Sup x Hpp x @

dove: _
Sup: superficie scolante e di dilavamento
Hpp: altezza di prima pioggia pari a 5mm corrispondenti ai primi 15 minuti di precipitazione

@: coefficiente di afflusso pari a 1 per |a sup. coperte, lastricate o impermeabilizzate - 0.3 per
quelle semipermeabili

Vpp= 4816m° x 0.005m x 1 = 24,08 --> 25mc

CALCOLO VASCA DI ACCUMULO

Vacc=Ipx Scx @ x nx 0,7

dove:

Ip: Indice di piovosita = 55mm/mese

Sc: superficie di captazione x 40%

@: Coefficiente di deflusso delle acque

71: rendimento del sistema di filtraggio assunto pari a 0,95
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Vacc= 0.05m x (2146m°X40%) x 0.8 x 0.95 x 0,6 = 20.60 --> 21mc

CALCOLO POZZI DISPERDEN | SCHEMATICO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
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